Korporacja Kominiarzy Polskich,

_ Jako stowarzyszenie ogblno-

krajowe, zrzesza poprzez
swoje oddziaty terenowe
osoby prawne i fizyczne,

i $wiadczace ustugi komi-

niarskie na terenie RP.

Cele Korporacji:

Obrona interesow swoich
* czlonkéw oraz reprezen-
towanie ich w kraju
1 za granica

Podnoszenie etyki

zawodu 1 godnodei
rzemiosta

* kominiarskiego

Doskonalenie
kwalifikacji
zawodowych

' Wspoldziatanie w zakresie:

poprawy stanu
bezpieczenstwa
PrZeciwpoZarowego,

zapobicganie zatruciom
i wybuchom gazow,

racjonalnego
gospodarowania
paliwami,

ochrony
$rodowiska
naturalnego.
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Szanowny Panie.

Przedstawione przez Pana dwa modelowe rozwiazania kotlowni z kotlami
pracujacymi w systemie kaskadowym sa poprawne tak z inzynierskiego punktu
widzenia jak i od strony obowiazujacych w Polsce w tym zakresie przepiséw .

1. Przylaczenie do wspélnego kanatlu spalinowego kotltéw z palnikami

nadmuchowymi , pobierajacych powietrze do spalania z kotlowni ( czyli
kotly z otwarta komorg spalania ) rozwiazane jest zgodnie z przepisami a ,
czujnik zaniku ciagu w przypadku zaniku ciagu, wylacza calq kaskade tak
jak wymagaja tego przepisy . Oczywiscie dodatkowym problemem do
rozwigzania pozostaje sprawa dostarczenia odpowiedniej ilosci powietrza do
kotlowni tak do spalania jak i do celéw wentylacyjnych .
Przylaczenie kotlbw 2z zamknigta komora spalania i palnikami
nadmuchowymi , pracujacych w kaskadzie do wspélnego przewodu
powietrzno-spalinowego (SPS) jest zgodne z obowigzujacymi przepisami . W
tym przypadku réwniez , zaprezentowany na ideowym schemacie , czujnik
zaniku ciagu w przypadku zaniku ciaggu wylacza calg kaskade .

W obu przypadkach uruchomienie kottowni mozliwe jest dopiero po $wiadomym
zniesieniu blokady przez obshige kotlowni po uprzednim ustaleniu przyczyny
zaklécen w odprowadzeniu spalin odprowadzenia spalin, czyli spelniony zostaje
warunek bezpieczenstwa wymagany przez prawo.
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